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т
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3c1f5a2c-28f6-482c-aa98-eb9f2845b0cd

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (1.1 МКД ООО "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата

54.26 45.26 9.00 445.76 450.03 439.72 445.78 -1.37 6.12 5.12 3.966 24.0 0.001.02.2024

55.56 46.10 9.46 445.64 450.35 439.28 445.94 -1.50 6.12 5.12 4.164 24.0 0.002.02.2024

59.22 48.58 10.63 439.42 445.64 432.34 440.75 -1.93 6.12 5.12 4.604 24.0 0.003.02.2024

59.36 49.59 9.77 476.14 480.37 468.43 474.87 -1.36 6.12 5.12 4.585 24.0 0.004.02.2024

60.32 50.06 10.26 476.22 480.57 468.25 474.97 -1.42 6.12 5.12 4.814 24.0 0.005.02.2024

55.99 47.04 8.94 475.66 479.25 468.79 474.34 -1.18 6.12 5.12 4.201 24.0 0.006.02.2024

54.59 45.95 8.64 475.26 478.62 468.71 473.96 -1.11 6.12 5.12 4.059 24.0 0.007.02.2024

58.78 48.89 9.89 475.03 479.04 467.46 473.73 -1.33 6.12 5.12 4.631 24.0 0.008.02.2024

64.82 53.02 11.80 475.38 480.19 466.27 473.90 -1.62 6.12 5.12 5.513 24.0 0.009.02.2024

71.21 57.35 13.86 475.29 481.25 464.50 473.95 -2.01 6.12 5.12 6.451 24.0 0.010.02.2024

69.90 56.49 13.41 474.90 480.35 464.49 473.27 -1.87 6.12 5.12 6.241 24.0 0.011.02.2024

69.04 55.91 13.13 475.12 480.34 464.93 473.39 -1.80 6.12 5.12 6.118 24.0 0.012.02.2024

67.17 54.63 12.54 474.60 479.57 464.90 472.92 -1.71 6.12 5.12 5.843 24.0 0.013.02.2024

71.94 57.69 14.26 475.02 480.73 464.04 473.34 -1.98 6.12 5.12 6.628 24.0 0.014.02.2024

77.15 61.13 16.02 475.08 481.73 462.62 473.46 -2.32 6.12 5.12 7.427 24.0 0.015.02.2024

75.97 60.40 15.57 475.13 481.56 463.02 473.48 -2.23 6.12 5.12 7.224 24.0 0.016.02.2024

74.01 59.05 14.95 475.21 481.55 463.65 473.81 -2.17 6.12 5.12 6.948 24.0 0.017.02.2024

67.59 54.73 12.86 474.54 479.79 464.73 473.10 -1.78 6.12 5.12 5.990 24.0 0.018.02.2024

61.66 50.54 11.13 474.18 478.43 465.92 472.77 -1.46 6.12 5.12 5.194 24.0 0.019.02.2024

63.67 51.91 11.76 474.39 478.90 465.61 472.91 -1.56 6.12 5.12 5.484 24.0 0.020.02.2024

64.80 52.76 12.05 474.26 478.94 465.21 472.76 -1.61 6.12 5.12 5.615 24.0 0.021.02.2024

65.52 53.34 12.18 474.23 478.99 465.02 472.65 -1.63 6.12 5.12 5.676 24.0 0.022.02.2024

64.89 52.86 12.03 474.02 478.58 464.95 472.36 -1.58 6.12 5.12 5.604 24.0 0.023.02.2024

64.67 52.72 11.95 473.91 478.45 464.90 472.30 -1.58 6.12 5.12 5.567 24.0 0.024.02.2024

61.52 50.68 10.84 473.24 477.09 465.04 471.38 -1.35 6.12 5.12 5.048 24.0 0.025.02.2024

58.57 48.58 9.99 473.16 476.05 465.68 470.85 -1.10 6.12 5.12 4.659 24.0 0.026.02.2024

57.86 48.14 9.72 472.78 475.51 465.49 470.40 -1.05 6.12 5.12 4.531 24.0 0.027.02.2024

57.35 47.76 9.59 472.24 474.94 465.07 469.94 -1.04 6.12 5.12 4.468 24.0 0.028.02.2024

56.22 47.01 9.21 471.67 474.21 464.77 469.34 -0.98 6.12 5.12 4.288 24.0 0.029.02.2024

Средние:

Итого:

63.57

---

52.01

---

11.57

---

---

13667.45

---

13801.01

---

13413.80

---

13626.63

-1.57

---

6.12

---

5.12

---

---

155.541

---

696.0

---

0.0

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

т

dM

ГКал

Qтв

ГКал

Q12

ГКал

Qг

ч

ВНР

ч

ВОС

846810.17 852466.74 834242.36 843563.73 0.00 7536.341 0.000 0.000 3241.0 2469.031.01.2024

860477.62 866267.75 847656.16 857190.37 0.00 7691.882 0.000 0.000 3937.0 2469.029.02.2024

Итого: 13667.45 13801.01 13413.80 13626.63 0.00 155.541 0.000 0.000 696.0 0.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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3c1f5a2c-28f6-482c-aa98-eb9f2845b0cd

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (1.1 МКД ООО "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата

57.10 38.68 18.43 24.28 5.03 0.00 23.92 5.00 0.00 130.87 18.92 6.12 5.12 3.00 1.078 24.0 0.0 5.0001.02.2024

56.66 38.28 18.38 22.01 5.03 0.00 21.68 5.00 0.00 125.06 16.68 6.12 5.12 3.00 0.954 24.0 0.0 5.0002.02.2024

57.93 38.41 19.51 26.12 5.03 0.00 25.71 5.00 0.00 134.93 20.72 6.12 5.12 3.00 1.194 24.0 0.0 5.0003.02.2024

57.96 38.93 19.03 26.11 5.14 0.00 25.71 5.10 0.00 133.76 20.61 6.12 5.12 3.00 1.189 24.0 0.0 5.0004.02.2024

57.12 37.84 19.28 23.22 4.94 0.00 22.87 4.91 0.00 129.32 17.96 6.12 5.12 3.00 1.031 24.0 0.0 5.0005.02.2024

57.48 38.48 19.00 26.35 4.92 0.00 25.95 4.89 0.00 136.61 21.07 6.12 5.12 3.00 1.199 24.0 0.0 5.0006.02.2024

57.07 38.60 18.46 24.14 4.99 0.00 23.77 4.95 0.00 131.01 18.82 6.12 5.12 3.00 1.072 24.0 0.0 5.0007.02.2024

57.24 38.18 19.07 24.05 4.87 0.00 23.68 4.84 0.00 132.14 18.84 6.12 5.12 3.00 1.077 24.0 0.0 5.0008.02.2024

56.74 37.93 18.81 22.56 4.86 0.00 22.23 4.83 0.00 128.59 17.40 6.12 5.12 3.00 0.991 24.0 0.0 5.0009.02.2024

57.20 38.09 19.11 23.41 4.96 0.00 23.06 4.93 0.00 129.55 18.13 6.12 5.12 3.00 1.041 24.0 0.0 5.0010.02.2024

57.81 38.57 19.24 24.96 5.15 0.00 24.57 5.11 0.00 131.09 19.46 6.12 5.12 3.00 1.127 24.0 0.0 5.0011.02.2024

56.77 37.92 18.85 22.45 4.88 0.00 22.12 4.84 0.00 128.14 17.27 6.12 5.12 3.00 0.986 24.0 0.0 5.0012.02.2024

57.23 38.29 18.94 22.56 4.96 0.00 22.22 4.93 0.00 127.35 17.29 6.12 5.12 3.00 0.997 24.0 0.0 5.0013.02.2024

56.89 38.31 18.58 24.26 4.97 0.00 23.89 4.93 0.00 131.54 18.96 6.12 5.12 3.00 1.076 24.0 0.0 5.0014.02.2024

57.12 38.17 18.95 23.79 5.02 0.00 23.43 4.99 0.00 129.81 18.45 6.12 5.12 3.00 1.056 24.0 0.0 5.0015.02.2024

57.01 38.12 18.89 23.63 4.96 0.00 23.27 4.93 0.00 130.10 18.34 6.12 5.12 3.00 1.048 24.0 0.0 5.0016.02.2024

57.33 38.30 19.03 23.33 5.14 0.00 22.97 5.11 0.00 127.27 17.87 6.12 5.12 3.00 1.033 24.0 0.0 5.0017.02.2024

58.05 38.74 19.31 25.49 5.15 0.00 25.10 5.11 0.00 132.29 19.98 6.12 5.12 3.00 1.159 24.0 0.0 5.0018.02.2024

57.39 37.97 19.42 24.66 4.92 0.00 24.28 4.89 0.00 132.91 19.39 6.12 5.12 3.00 1.111 24.0 0.0 5.0019.02.2024

57.56 38.07 19.49 25.04 4.92 0.00 24.66 4.89 0.00 133.78 19.77 6.12 5.12 3.00 1.135 24.0 0.0 5.0020.02.2024

57.23 38.31 18.92 23.48 4.99 0.00 23.13 4.96 0.00 129.38 18.17 6.12 5.12 3.00 1.043 24.0 0.0 5.0021.02.2024

56.90 37.98 18.92 22.49 4.89 0.00 22.15 4.86 0.00 128.08 17.30 6.12 5.12 3.00 0.990 24.0 0.0 5.0022.02.2024

57.15 38.34 18.80 24.84 4.88 0.00 24.47 4.84 0.00 133.91 19.63 6.12 5.12 3.00 1.115 24.0 0.0 5.0023.02.2024

57.14 37.95 19.19 22.52 4.79 0.00 22.19 4.76 0.00 129.30 17.42 6.12 5.12 3.00 1.000 24.0 0.0 5.0024.02.2024

58.11 38.77 19.34 25.34 4.93 0.00 24.94 4.89 0.00 134.41 20.05 6.12 5.12 3.00 1.160 24.0 0.0 5.0025.02.2024

57.27 38.60 18.66 24.43 4.73 0.00 24.06 4.70 0.00 134.61 19.36 6.12 5.12 3.00 1.100 24.0 0.0 5.0026.02.2024

57.47 38.39 19.09 24.91 4.76 0.00 24.53 4.73 0.00 135.29 19.79 6.12 5.12 3.00 1.129 24.0 0.0 5.0027.02.2024

57.51 38.89 18.62 25.12 4.79 0.00 24.74 4.76 0.00 135.45 19.98 6.12 5.12 3.00 1.138 24.0 0.0 5.0028.02.2024

56.99 38.43 18.56 25.19 4.73 0.00 24.81 4.70 0.00 136.33 20.11 6.12 5.12 3.00 1.133 24.0 0.0 5.0029.02.2024

Средние:

Итого:

57.29

---

38.33

---

18.96

---

---

700.73

---

143.33

---

0.00

---

690.11

---

142.39

---

0.00

131.48

---

---

547.72

6.12

---

5.12

---

3.00

---

---

31.365

---

696.0

---

0.0

5.00

---
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м3

V2

м3

V3
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M2
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M3

т
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ГКал

Qтв

ГКал

Q12

ГКал

Qг

ч

ВНР

ч

ВОС

93282.69 40479.74 0.00 91896.45 40052.12 0.00 47473.45 2945.526 0.000 0.000 3250.0 2460.031.01.2024

93983.42 40623.07 0.00 92586.56 40194.51 0.00 48021.17 2976.891 0.000 0.000 3946.0 2460.029.02.2024

Итого: 700.73 143.33 0.00 690.11 142.39 0.00 547.72 31.365 0.000 0.000 696.0 0.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


