
Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 504426

Обратка: ПРИМ SN 502702

Подача, горячая вода:

Обратка, горячая вода:

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 8397

КТПТР-05 SN 8397А
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d97cd736-5f67-43b4-8e2d-a97b381a0b31

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")

Прибор: ИМ2300 A-E Заводской номер: BA015

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата

78.04 44.02 77.63 45.70 34.02 2.62 2.52 61.11 59.84 0.45 2.077 1.943 0.134 24.0 24.001.02.2024

78.80 44.80 78.40 46.61 33.99 2.68 2.58 62.64 61.29 0.45 2.133 1.989 0.143 24.0 24.002.02.2024

81.94 46.18 81.52 48.22 35.76 2.74 2.62 63.74 62.32 0.45 2.284 2.122 0.161 24.0 24.003.02.2024

84.86 47.07 84.42 49.40 37.79 2.73 2.62 63.52 62.18 0.45 2.405 2.223 0.181 24.0 24.004.02.2024

85.91 46.21 85.45 48.86 39.70 2.58 2.47 59.97 58.64 0.45 2.382 2.187 0.195 24.0 24.005.02.2024

84.49 46.57 84.06 48.88 37.92 2.67 2.55 62.13 60.69 0.44 2.358 2.182 0.176 24.0 24.006.02.2024

79.94 44.68 79.54 46.55 35.26 2.57 2.46 59.92 58.48 0.44 2.112 1.971 0.141 24.0 24.007.02.2024

78.33 45.22 77.93 46.81 33.11 2.75 2.64 64.29 62.82 0.43 2.132 2.000 0.132 24.0 24.008.02.2024

84.87 46.07 84.41 48.33 38.80 2.53 2.42 58.91 57.50 0.45 2.281 2.117 0.164 24.0 24.009.02.2024

95.18 48.59 94.59 51.83 46.59 2.49 2.37 57.54 56.22 0.47 2.687 2.460 0.228 24.0 24.010.02.2024

102.42 50.38 101.77 54.08 52.04 2.44 2.31 56.13 54.80 0.46 2.926 2.679 0.247 24.0 24.011.02.2024

102.30 47.30 101.66 52.97 55.00 2.35 2.22 54.09 52.80 0.47 2.985 2.637 0.348 24.0 24.012.02.2024

100.90 48.84 100.25 52.10 52.06 2.24 2.12 51.52 50.36 0.47 2.689 2.482 0.207 24.0 24.013.02.2024

99.50 47.64 98.83 51.06 51.86 2.20 2.08 50.57 49.39 0.45 2.631 2.418 0.213 24.0 24.014.02.2024

107.40 51.61 106.65 55.20 55.79 2.42 2.28 55.36 54.15 0.44 3.094 2.848 0.246 24.0 24.015.02.2024

112.32 53.27 111.53 56.94 59.05 2.42 2.28 55.22 54.00 0.44 3.271 3.022 0.249 24.0 24.016.02.2024

112.15 52.09 111.37 55.87 60.06 2.32 2.18 52.95 51.76 0.44 3.189 2.944 0.245 24.0 24.017.02.2024

109.40 49.50 108.67 53.96 59.90 2.22 2.09 50.69 49.57 0.45 3.050 2.780 0.270 24.0 24.018.02.2024

100.24 48.40 99.63 51.92 51.84 2.34 2.22 53.92 52.72 0.45 2.802 2.574 0.228 24.0 24.019.02.2024

90.86 46.95 90.36 49.73 43.92 2.51 2.39 58.23 56.84 0.44 2.564 2.363 0.201 24.0 24.020.02.2024

91.52 47.76 91.01 50.57 43.75 2.59 2.46 59.95 58.51 0.44 2.628 2.423 0.205 24.0 24.021.02.2024

93.96 47.35 93.41 50.66 46.60 2.46 2.34 56.88 55.53 0.44 2.651 2.428 0.223 24.0 24.022.02.2024

95.92 48.04 95.34 51.20 47.88 2.41 2.29 55.74 54.41 0.44 2.667 2.456 0.210 24.0 24.023.02.2024

96.22 48.80 95.65 52.15 47.43 2.55 2.43 58.94 57.61 0.43 2.803 2.564 0.238 24.0 24.024.02.2024

96.12 50.70 95.60 54.17 45.42 2.82 2.69 65.15 63.80 0.45 2.964 2.700 0.264 24.0 24.025.02.2024

90.20 49.21 89.73 52.14 40.99 2.79 2.67 64.59 63.28 0.45 2.654 2.430 0.224 24.0 24.026.02.2024

84.51 45.27 84.03 47.70 39.24 2.44 2.34 56.82 55.63 0.43 2.231 2.060 0.171 24.0 24.027.02.2024

83.34 44.69 82.87 46.84 38.65 2.40 2.30 55.84 54.67 0.43 2.157 2.006 0.151 24.0 24.028.02.2024

81.91 45.06 81.47 47.19 36.85 2.56 2.47 59.77 58.60 0.42 2.204 2.046 0.158 24.0 24.029.02.2024

Средние:

Итого:
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129676.14 154967.55 4435.465 3372.806 1062.659 60767.0 62670.831.01.2024

131362.25 156615.95 4510.473 3441.863 1068.610 61463.0 63366.829.02.2024

Итого: 1686.11 1648.41 75.008 69.057 5.951 696.0 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


